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TECHNOLOGIAI OSZTALY
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5600 Békéscsaba, Dobozi ut 5.

TUZCSAP ViZHOZAM-MERESI
JEGYZOKONYV

Mérés targya: Mezdberény 151
nyilvantartasi szamu tlizcsap oltoviz
mennyiség mérése

Mérest végzo:

Muller Zoltan miszaki elemzé

Szadai Janos miiszaki elemzé
Mérés helye: Mezbberény 47-es fout
mellett

Mérés ideje: 2017. szeptember 21.

Felhasznalt méréeszkoz: KROHNE
waterflux 3070



1) Elézmények, alapadatok

Az 1. sz. Teruleti Divizié (5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.) 2017.09.20-an megrendelte
az ALFOLDVIZ Regionalis Vizikézm(i-szolgaltatd Zrt-t6l (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 5.) a
Mezdberény, Ipari Park bejarata el6tt a 47-es fout mellett talalhaté 151 nyilvantartasi szamu
DN 80 Hawle tipusu fold feletti tlizcsap vizhozamanak mérését.

2) Tizcsap

Mezdéberény, Ipari Park bejarata elétt a 47-es fout mellett elhelyezett 151 nyilvantartasi
szamu DN 80 Hawle tipusu fold feletti tlizcsap az utca kézterileti szakasza alatt hizédd DN
90 KM-PVC vizelosztd vezetékre van csatlakoztatva.

3) Tizcsap vizhozam-mérés

Mezdberény, Ipari Park bejarata el6tt a 47-es fout mellett izemelé 151 nyilvantartasi szamu
DN 80 Hawle tipusu fold feletti tlizcsap oltdviz mennyiség mérése telijes kiomiési
keresztmetszetnél a kifolyonyilasra A/B attétkapocs és 5 méteres ,A” jel(i lapos téml6vel vald

racsatlakozassal toértént.

A kifolyd viz pillanatnyi vizhozamanak mérése az ALFOLDVIZ Regiondlis Vizikézmi-
szolgaltato Zrt. tulajdonaban lévé indukcios KROHNE waterflux 3070 mérééraval tortént.

A mérés 2017. szeptember 21-én a 4.) pontban feltintetett pillanatnyi Gzemallapotban lett
elvégezve.

4) Mérési eredmény

Mérés alatt perces leolvasassal lett rogzitve a pillanatnyi fogyasztas, amit a csatolt tablazat
tartalmaz.
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Tlzcsap vizhozam:

- 2017. szeptember 21-én 10 d6ra 16 perc és 10 dra 17 perc kézti pillanatnyi
Uzemallapotban Mezbberény, lpari Park bejarata el6tt a 47-es féut mellett Gzemelé
151 nyilvantartasi szamu DN 80 Hawle tipusu fold feletti tlzcsap 281 liter/perc

intenzitasu oltdvizet biztositott.
- Vizhozam-mérést megel6zéen a haloézati nyomas 3,4 bar volt a zart tlzcsapon
merve.
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Beékescsaba, 2017. szeptember 22.
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Muller Zoltan
muszaki elemz6

Melléklet: helyszinrajz
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Helyszinrajz
Mezéberény, 47-es féut

151 ny. szamu fold
felett1 tiizcsap




