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JELMAGYARAZAT:

Effebi Aster teljesatomlésii golyoscsap
ITAP Europa rugo visszacsaposzelep
Mofém tomldvéges tolté-iirité szelep - @1/2"

Honeywell EA12-AA fiitési és hmv. automata Iégtelenit6 szelep
Cs6sziikitd, ill. b6vité idom

—————=3o Tervezett beépitett szelepes radiator termoszatikus radidtor szeleppel

Fltési eléremend csévezeték - 60°C

Flitési visszatérd csévezeték - 45°C
Hiitési folyadék vezeték

Hiitési gaz vezeték
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TETELJEGYZEK: A+B+D EPULET

1 - Viessmann Vitodens 100-W26 fali kondenzacios gazkazan - Q=26kW

2 - Viessmann Vitocell 100-W 150 CUGA-A indirekt fiitésii bojler - 150 liter
3 - Flamco Flamcovent 1 1/4" mikrobuborék levalaszto - ©5/4"
4 - Flamco Clean 1 1/4" iszaplevalaszto - ©5/4"

SPLIT HUTES MEGJEGYZES:

1. Tervezett cs6vezetékek:

Cu-Technik vegytiszta vorosréz klimatechnikai csévezeték, PE-X
anyagu cs6héj hészigetelésben (elGszigetelten)

2. A kiiltéri egységek elhelyezése az alaprajzokon feltiintetett megjegyzések szerint

KOZPONTI FUTES MEGJEGYZES:

1. Tervezett csévezetékek:

Viega PexFit Pro 6trétegii PE-alu-PE csévezetékek SC-Contur
(biztonsagi kontur) préselt kotésekkel

préselt kotésekkel, kétrészes, gumigetétes csébilincsekben szerelve
(méret megjeldlési pl. @25)

2. Hészigetelések:
A cs6vezetékek @25 méretig gyarilag elészigeteltek, plusz szigetelés nem kell.

@32 csdéméret esetén Kaiflex EF 9mm vastag cs6héj hészigetelést kell lakalmazni
3. A teljes fiitési rendszert lagy vizzel kell feltolteni!

4. A beépitett szelepes Vogel&Noot radiatorok termosztatikus radiator szelepfejének
tipusa: RA 2920 rongdlas ellen védett Klapp csatlakozds termofej
A radiatorok kivalasztasa 60/45°C-ra tortént.

5. A rendszerek toltése ¢s iritése a terv szerinti Mofém to1t6-iirité golyoscsapokkal.
6. A rendszerek Iégtelelnitése:
Futés és vizhalozat esetén: Honeywell EA122-AA,
7. Méretezési kiilsé homéréseklet: téli: -15°C / nyari: +32°C
8. A parapetes split hiitd-fiité klimat télen a nagy belmagassag miatt 1étrejovo

meleglevegd rétegzédés miatt szelldztetd izemmodban érdemes mitkddtetni,
igy a magasan levegd nagyobb hémérsékletii levegd hdtartama visszanyerhet6!

Kapcsolodo tervek: Gf-002

Munka megnevezése:

OVODA EPULET
BOVITES

Tervfajta:

EPULETGEPESZ KIVITELI TERV

Tervezési helyszin:

5650 Mez6berény, Kodaly Zoltan ut 8.
Hrsz: 2237

Megrendel6:

Mezéberény Varos Onkormanyzata
5650 Mezdberény, Kossuth tér 1.

Tervezé:

Optimal-Terv Epitész Iroda Kft.
5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.

Kovacs Zsolt (E 04-0080)
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Epiiletgépész tervezé:
Diator Consulting Kft.
5516 Korosladany
Arpad u. 17.

Turi Zoltan (G 04-151-2001)

Datum:

2018.04.30.

Tervlap neve:
FUTES-HUTES
FOLDSZINTI ALAPRAJZ

T GE-001
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Lépték:

Jelen dokumentécié a Diator Consulting Kft.

szellemi terméke, melyet szerz6i jog véd!
Lap méret: 1100x594 Y g




