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MEGLEVO-BONTANDO
FEG C40 KEMENYES
GAZKAZAN - Q=36kW

Vigaz=4,55m3/h

MEGLEVO-BONTANDO
FEG C40 KEMENYES
GAZKAZAN - Q=36kW

Vgaz=4,55m3/h

Berendezés tipusa

Hoételjesitmény | Egys. gazfogy. db Osszes gazfogy.

kW m3/h m3/h
VESTA 4T, 4 gazégds, gazsiits gaztlizhely 10,56 1,13 1 1,13
Jelenlegi meglévo-megmarado késziilékek egyidejii max. gazfogyasztasa: 2V marads =1,13 m3/h

GAZFOGYASZTAS MEGHATAROQOZAS:

Meglévé-bontando gazkésziilékek:

et Hételjesitmény | Egys. gazfogy. Osszes gazfogy.
Berendezés tipusa W 3h db m3/h
FEG C40 fali kéményes gazkazan 36,0 4,55 2 9,10
Jelenlegi meglévo-bontando késziilékek egyidejii max. gazfogyasztasa: 2V bont. =9,10m3/h

Jelenlegi egyidejii max. gazfogyasztas:

2V megl. =10,23 m3/h

1. A terv szerinti gaz csévezetéket le kell bontani.

2. A meglévd nyomasszabalyzot és mérét le kell bontani, helyette a tervezett
alaprajz szerinti nyomasszabalyzét és mérét kell beépiteni.

3. A gaztlizhely kivételével minden gazkésziilék lebontasra kertil.

JELMAGYARAZAT:

— GAS—GAS—GAS—  KOzépnyomasU bekotd gaz csévezeték
cemeeceeee== |leglévé-megmaradd kisnyomast mért gaz csévezeték

® =0m = mpm = =0= = |\leglévé-bontandd kisnyomasu mért gaz csévezeték

— amm o amm o wmm o e \eglévé-megmarado kisnyomasu méretlen gaz csévezeték
peg Mofém AHA zarthazas golyéscsap
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Lap méret: 700x594

ZARTHAZAS GOLYOSCSAP
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Kapcsolodo tervek: Gg-002 Gg-003
Munka megnevezése:
OVODA EPULET
BOVITES
Tervfajta:
, , , , EPULETGEPESZ KIVITELI TERV
GAZFOGYASZTAS MEGHATAROZAS: Tovereal rave
ervezesi helyszin:
Meglévé-megmarad6 gazkesziilékek: ; 5650 MezSberény, Kodaly Zoltan Gt 8.
MEGJEGYZES: Hrsz: 2237

Megrendel6:
Mezéberény Varos Onkormanyzata
5650 Mez6berény, Kossuth tér 1.

Tervezé:
Optimal-Terv Epitész Iroda Kft.
5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.
Kovéacs Zsolt (E 04-0080)

Epiiletgépész tervezo:
Diator Consulting Kft. / /
5'516' Korosladany -A"}J -Z?M
Arpad u. 17.
Tari Zoltan (G 04-151-2001)

Datum:

2018.04.30.

Tervlap neve:

BELSO GAZELLATAS
MEGLEVO ALLAPOT
FOLDSZINTI ALAPRAJZ

Tervszam:

Gg-001

Lépték:

M=1:50

Jelen dokumentécié a Diator Consulting Kft.
szellemi terméke, melyet szerz6i jog véd!




