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Az érzékeldk telepitésénél figyelembe kell venni:
Befiivas esetén:
mennyezeti befiivas: legaldbb 1m
oldalso befi
érzékeld a be si irdnyaba nem lehet.
Az érzékeldket a fala dlasztisoktol legaldbb
0,5 m tavolségra ke
Ha a helyiség 1,2 m-nél ke: rebb, akkor az
érzékel6t a szélesség kozé, nadéba kell szerelni.
A kézi jelzésadé telepitésénél figyelembe kell venni:
A vezetékezést a miiszaki leiras 3.3. pontja szerint kell végezni.
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Aterv az 1999. évi LXXVI. szerz6i jogokrol sz6lo torvény értelmében a tervezo szellemi tulajdona. A tervek masok altali felhaszndlasa jogkvetkezményekkel jar.
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